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ADNOTARE 

Autor - HANTEA Andrei, Titlul tezei - Proiectarea punctelor termice cu producerea apei răcite pentru 

condiționarea aerului. 

Structura lucrării: lucrarea este formată din introducere, patru capitole, concluzie, bibliografie din 33 de 

titluri și include 79  pagini, 57 figuri, 13 tabele. 

Cuvinte cheie: punct termic, climatizare, eficiența energetică, instalații frigorifice cu absorbție, sistem de 

răcire centralizat, colector solar. 

Scopul lucrării: dezvoltarea SACET Chișinău cu introducerea caracteristicilor și particularităților SACET 

de generația a IV și punerea temeliei transformării lui în Sistem Centralizat de Încălzire și Răcire de 

generația a V-a GDHC (District Heating and Cooling Systems). 

Obiectivele generale: elaborarea schemei de principiu și dimensionarea utilajului punctului termic 

individual al unei clădiri cu prepararea apei răcite pentru sistemul de condiționare al încăperilor. Pentru 

producerea frigului clădirea va folosi surplusul de căldură din rețeaua termică și energia termică captată de 

către colectoarele solare instalate pe acoperiș. 

Rezultate obținute: în urma calculelor economice s-a demonstrat fezabilitatea Punctelor Termice cu 

producerea apei răcite pentru condiționare. 

SUMMARY 

Author: HANTEA Andrei, Title - Thermal points design with the chilled water production for air 

conditioning 

Thesis structure: The paper consists of an introduction, four chapters, conclusions, 33 reference which 

includes 79 pages, 57 figures and 13 tables. 

Keywords: thermal point, air conditioning, energy efficiency, refrigeration systems with absorption, central 

cooling system, solar collector. 

The purpose of the work: development of District Heating System Chisinau with the introduction of the 

characteristics and particuliarities of the 4th generation District Heating System and laying the foundation 

for its transformation into the 5th generation Central Heating and Cooling System. 

General objectives: elaboration of the principle scheme and dimensioning of the equipment of the 

individual thermal point of a building with the preparation of the cooled water for the conditioning system of 

the rooms. For cold production, the building will use the excess heat from the thermal network and the 

thermal energy captured by the solar collectors installed on the roof. 

Result obtained: following the economic calculations, the feasibility of the Thermal Points with the 

production of chilled water for conditioning was demonstrated. 
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INTRODUCERE 

Încălzirea globală cauzată de creșterea în atmosferă a concentrației gazelor cu efect de seră (GES) 

pune, în prezent, în fața omenirii două probleme majore: 
• necesitatea reducerii esențiale a emisiilor de GES, pentru a stabiliza concentrația lor la un nivel care 

să împiedice schimbările climatice și ar da posibilitatea ecosistemelor naturale să se adapteze în mod 

natural, iar pe de altă parte  

• necesitatea adaptării la efectele schimbărilor climatice, care sunt vizibile în prezent și inevitabile pe 

viitor datorită inerției sistemului climatic, indiferent de reducerea emisiilor. 

Conform definiției IPCC (Comitetul Interguvernamental privind Schimbarea Climei), adaptarea 

este procesul de ajustare a sistemelor naturale și antropice la variabilitatea climatică curentă sau la 

schimbările climatice de viitor, în scopul moderării daunelor sau explorării oportunităților de 

beneficiu. Adaptarea este un element esențial al răspunsului organismelor vii la schimbările 

climatice, iar pentru om înseamnă anticiparea efectelor negative ale schimbărilor climatice și luarea 

de măsuri adecvate pentru a preveni sau minimiza daunele pe care le poate provoca acest fenomen. 

Pe plan mondial și regional sunt elaborate strategii și planuri de adaptare la schimbările climatice. 

Astfel de acte au fost aprobate și în RM. În acestea sunt prezentate, pentru unele ramuri ale 

economie naționale mai amplu pentru altele mai succint, direcțiile generale de adaptare la 

schimbările climatice prognozate. 

Zona unde se află Republica Moldova, va fi supusă unor schimbări climatice esențiale. Temperatura 

va crește cu 2…4 0C iar precipitațiile vor scădea cu 10…20 %. Acești doi factori vor avea ca 

urmare reducerea disponibilității de apă cu 20…40 %, aceasta fiind mai accentuată în lunile de vară. 

Caracterul creșterii temperaturii anuale și a scăderii precipitațiilor pe timp de vară este destul de 

pronunțat. 

În funcție de scenariul după care se vor evalua emisiile de GES, temperatura în republică spre 

sfârșitul secolului va crește cu 2,0…5,6 K, iar disponibilitatea de apă se va reduce cu 25…55 %.  

Creșterea temperaturii va avea atât urmări negative cât și pozitive. Cele pozitive constau în 

reducerea consumului de energie termică pentru încălzire și ventilare în sezonul rece, care va avea o 

durată mai scurtă și o temperatură mai mare a aerului exterior, și în creșterea potențialului energiei 

solare. După datele prezentate în tabel putem determina că sezonul de încălzire se va reduce cu 

11…31 %, iar numărul de grade zile și, prin urmare, consumul de energie – cu 24…60 %. Mărirea 

rezistenței termice a clădirilor nou construite și reabilitarea termică a clădirilor vechi va reduce 

aceste cifre. Având în vedere creșterea potențialului heliotermic, consumul de combustibil pentru 

încălzire, ventilare și aprovizionare cu apă caldă de consum se va reduce și mai mult. Potențialul 
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radiației solare va crește atât din contul măririi duratei de vreme cu cer senin, cât și a sporirii 

randamentului captatoarelor solare cu creșterea temperaturii mediului ambiant. 
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