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 Scopul lucrării: Scopul principal al lucrării este de a arăta că siguranța la incendiu a 

clădirii terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional Chișinău trebuie să fie 

asigurată de sistemele de prevenire a incendiilor și sistemele de protecție împotriva 

incendiilor, inclusiv din punct de vedere organizațional – prin măsurile tehnice. Sistemele 

de securitate la incendiu trebuie să se caracterizeze prin nivelul de asigurare a suguranței 

la incendiu a persoanelor și bunurilor, precum și criteriile economice de eficiență a 

acestor sisteme pentru bunurile materiale, luând în considerare stadiile respective 

(lucrarea științifică, proiectarea, construcția, exploatarea) a ciclului de viață a obiectivelor 

și îndeplinirea uneia dintre următoarele sarcini: 

- excluderea apariției incendiului; 

- asigurarea apărării împotriva incendiilor a persoanelor;  

- asigurarea apărării împotriva incendiilor a persoanelor și bunurilor materiale, în același 

timp. 

 Obiectivele lucrării: In lucrare a fost realizat un studiu al caracteristicilor tehnice și 

economice ale clădirii terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional Chișinău și 

amplasarea acestuia în raport cu clădirile și structurile existente; au fost studiate soluțiile de 

sistematizare spaţială, constructive, tehnico-inginerești de asigurare a siguranței la incendiu 

a obiectului protejat; era efectuată o analiză comparativă a dimensiunii, numărului și 

amplasării ieșirilor de evacuare din încăperile și de la etajele clădirii, căilor de evacuare, 

scărilor de evacuare și caselor de scări, precum și impactul acestora asupra procesului de 

evacuare în caz de incendiu; a fost creat un model matematic de răspândire a factorilor 

periculoşi ai incendiului cu determinarea duratei critice a unui incendiu, au fost elaborate 

scenarii de evacuare și a fost determinat timpul pentru evacuarea persoanelor, ținând cont 

de parametrii existenți ai căilor de evacuare și ale ieșirilor de evacuare; a fost realizată o 

caracteristică comparativă a soluțiilor normative și de inginerie pentru protecția clădirii 



 

 

terminalului de pasageri al Aeroportului Internațional Chișinău cu instalații de stingere 

automată a incendiilor, o instalație automată de alarmă la incendiu, un sistem de control al 

avertizării și evacuării, un sistem de protecție împotriva fumului, precum și sisteme 

exterioare și interioare de alimentare cu apă pentru stingere a incendiilor; au fost luate în 

considerare aspectele existente ale lucrărilor de stingere a incendiilor și de salvare la 

obiectul protejat și conformitatea acestora cu cerințele documentelor de reglementare 

existente; au fost analizate măsurile organizatorice și tehnice pentru a asigura securitatea la 

incendiu; a fost determinat nivelul de asigurare a siguranței la incendiu a persoanelor și a 

fost calculat riscul de incendiu pe baza unei metodologii matematice pentru evaluarea 

riscului de incendiu; au fost elaborate recomandări pentru eliminarea deficiențelor și a 

consecințelor acestora. 

 Importanţa teoretică şi practică a lucrării: Importanţa acestei lucrări se datorează 

faptului că asigurarea siguranței la incendiu a unui astfel de important obiect din punct de 

vedere strategic pentru economia Republicii Moldova, precum clădirea terminalului de 

pasageri al Aeroportului Internațional Chișinău, cu spații încorporate cu aglomerări de 

persoane, care includ spații de diferite clase de pericol de incendiu funcț ional, necesită 

elaborarea și implementarea noilor soluții tehnice menite să asigure siguranța persoanelor, 

precum și să prevină răspândirea factorilor periculoşi ai incendiului.  
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escape exits ; a comparative feature of the normative and engineering solutions for the 

protection of the Chisinau International Airport passenger terminal building with automatic 
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evacuation control system, a warning system smoke protection, as well as outdoor and 

indoor fire-fighting water supply systems; existing aspects of firefighting and rescue work 

on the protected object and their compliance with the requirements of existing regulatory 

documents have been taken into account; organizational and technical measures to ensure 

fire safety were analyzed; the level of fire safety of persons was determined and the risk of 

fire was calculated on the basis of a mathematical methodology for fire risk assessment; 

recommendations have been developed to address the shortcomings and their consequences.  

Theoretical and practical importance of the work: The significance of this work is 

due to the fact that ensuring fire safety of such an important object from a strategic point 

of view for the economy of the Republic of Moldova, such as the Chisinau International 

Airport passenger terminal building, with built-in spaces persons, which include spaces of 

different classes of functional fire hazard, require the development and implementation of 

new technical solutions designed to ensure the safety of persons, as well as to prevent the 

spread of dangerous factors of fire 
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ВВЕДЕНИЕ 

Сфера гражданской авиации и сопутствующие отрасли уже долгие годы является 

одной из основных сфер деятельности человека. Постоянный рост количества 

авиаперевозок заставляет человечество постоянно совершенствоваться как в 

производственной сфере, так и сфере обслуживания в гражданской авиации, при этом 

одним из ключевых вопросов является конечно же обеспечение безопасности. 

Актуальность исследования пожарной безопасности на таком объекте экономики 

республики Молдова как пассажирский терминал международного аэропорта Кишинэу 

подчеркивается тем фактором что за последние 10 лет объём пассажирских перевозок 

увеличился более чем в 3 раза и по данным Органа Гражданской Авиации Республики 

Молдова [13] составил в 2018 году – 2 828 626 человек, в 2019 году – 2 995 530 человек и 

сохраняет тенденцию к дальнейшему росту при отсутствии чрезвычайных положений. 

«Международный аэропорт Кишинэу» (Chisinau International Airport) представляет 

собой сложный комплекс сооружений, предназначенных для приёма, отправки, стоянки 

воздушных судов и обслуживания воздушных перевозок: 

1) аэродром с летным полем и комплексом управления воздушным движением; 

2) аэровокзал с представительствами авиакомпаний, службой организации 

пассажирских перевозок, багажной службой, службами пограничного, иммиграционного и 

таможенного контроля, различными организациями и предприятиями, направленными на 

отдых, развлечения пассажиров (рестораны и кафе, точки торговли периодическими 

изданиями и сувенирами, магазины, т. д.); 

3) грузовые терминалы, другие наземные сооружения, необходимое оборудование и 

др. 

Аэропорт расположен в 13 км к югу от центра столицы республики Молдова – 

города Кишинэу, имеет две взлетно-посадочных полосы - одни из самых протяженных в 

Европе. В настоящее время общая площадь основного пассажирского терминала 

составляет более 14 500 кв.м. Он представляет собой многоуровневую структуру, где 

обслуживание пассажиров происходит в основном на первом этаже площадью более 10 

500 кв.м. 

Как и любой аэропорт «Международный аэропорт Кишинэу» имеет высокую 

пожарную опасность как объектов самого аэропорта, так и угрозу авиационных 

происшествий, сопровождающихся пожарами и взрывами, гибелью и травмами людей, 

большим материальным ущербом.  



 

 

Основными факторами, повысившими опасность, являются: 

1) с 2010 г. более чем в 3 раза увеличилось количество пассажиров – до свыше 2 

миллионов 990 тыс. пассажиров в 2019 г.; 

2) существующие сегодня планы тушения пожара были разработаны в 2016 году при 

реконструкции и требуют обновления, так как изменился состав и расположение объектов 

аэропорта, интенсивность работы аэропорта и состав сил пожарной охраны, 

предназначенных для тушения пожара; 

3) круглосуточная работа аэропорта более чем по 100 рейсам. 

Сопутствующими факторами, влияющими на повышение опасности 

«Международного Аэропорта Кишинэу», являются: 

1) принятая в эксплуатацию возле аэропорта 17 мая 2015 года многоуровневая 

автомобильная парковка на 800 машиномест; 

2) пожарная опасность от сухой растительности вокруг аэропорта, приводящая к 

пожарам, аналогично происшедшему ночью 24 мая 2016 г. на бульваре Дачия, причиной 

которого не исключался поджог; 

3) теракты, аналогично тому, сообщения о которых были приняты 1 июля 2009 г. 

(минирование терминала), в мае 2016 г. и 16 июня 2019 г. (минирование терминала); 

4) частые туманы, усложняющие взлет, посадку и деятельность всех служб, 

аналогично опасным ситуациям, имевшим место 11 января и 9 ноября 2016 г. 

5) тенденция к росту авиапроисшествий, случающихся в международном аэропорту 

Кишинэу, одни из последних произошли 5 января, 20 апреля и 25 апреля 2019 года. 

Таким образом на данный момент особую актуальность приобретает изучение 

реального положения в сфере пожарной безопасности пассажирского терминала 

международного аэропорта Кишинэу, как стратегически важного объекта экономики 

республики Молдова, которое позволит установить соответствие реально существующего 

уровня пожарной безопасности на объекте и принять соответствующие меры для 

обеспечения безопасной среды. 
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