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PREFAŢĂ 

 

Calculul regimului permanent de funcţionare al reţelelor 
electrice  (RE) de transport sau distribuţie începe cu alegerea 

modelului matematic, adică cu alcătuirea schemei echivalente a RE 
analizate. Întrucât schema echivalentă a RE este alcătuită din 
schemele echivalente ale elementelor componente, alegerea 

schemelor echivalente raţionale, precum şi estimarea precisă 
cantitativă şi calitativă a parametrilor lor devine o problemă 
importantă. 

E de remarcat că parametrii de circuit pot fi raportaţi la o 
tensiune unică, numită tensiune de bază, dar, totodată, ar putea şi să 
nu fie raportaţi la o tensiune unică. În prezent, de regulă, parametrii 
nu se raportează la o tensiune unică. Aşadar, dacă parametrii nu se 
raportează la o tensiune unică, atunci în schemele echivalente ale 
transformatoarelor (autotransformatoarelor) se includ transforma-

toare ideale cu rapoarte reale şi/sau complexe de transformare. 
În lucrare se prezintă în mod detaliat alcătuirea schemelor 

echivalente ale elementelor RE şi identificarea parametrilor lor, 
precum şi modalităţile de prezentare a sarcinilor în schemele de calcul 
privind calculul şi analiza regimurilor permanente de funcţionare ale 
RE. De asemenea, se analizează alegerea formei de scriere a puterii 

complexe. În anexe sunt incluse caracteristicile şi datele tehnice ale 
conductoarelor liniilor electrice (LE) şi ale transformatoarelor 
(autotransformatoarelor). 

Pentru înţelegerea materialului de bază studenţii vor pune în 
aplicare cunoştinţele pe care le-au obţinut la cursurile de matematică, 

fizică şi bazele teoretice ale electrotehnicii. 

Bibliografia include referinţe cu informaţii suplimentare asupra 

problemelor analizate în lucrare.  
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