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Indicaţiile metodice de faţă includ descrierea detaliată a 
standului universal de laborator privind calculul şi analiza regimului 
permanent de funcţionare a SEE; modalitatea de lucru la acest 

stand, precum şi desfăşurarea lucrării de laborator nr.1 „Studiul 
regimului permanent de funcţionare a unei porţiuni a SEE”. 

Lucrarea este distinată studenţilor specialităţilor 
Electroenergetica,  Inginerie şi management în energetică cu toate 

formele de învăţământ. 
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PREFAŢĂ 

 
Sistemul electroenergetic (SEE) este un subsistem al sistemului 

energetic, cuprinzând ansamblul instalaţiilor care servesc la producerea, 
transportul, distribuţia şi utilizarea energiei electrice aflate într-o 

interdependenţă organică, având drept scop alimentarea cu energie 

electrică a consumatorilor. 

La studierea regimurilor de funcţionare a SEE sunt utilizate metode 

de modelare fizică şi matematică. Sub denumirea de model, de regulă, se 

înţelege un obiect auxiliar, care se află în concordanţă cu obiectul original 

de studiu şi este mai comod de utilizat pentru soluţionarea problemelor 
concrete de calcul, analiză şi cercetare. Modelul permite a căpăta 
informaţia necesară de la instalaţia analizată, care astfel ar fi dificil sau 

imposibil a fi obţinută prin studierea directă a originalului.  Metoda de 

modelare fizică se bazează pe faptul că studierea SEE real (original) se 

înlocuieşte cu studierea unui SEE asemănător de alte dimensiuni (putere, 
tensiune, frecvenţă, gabarite), elementele principale ale căruia au aceeaşi 
natură fizică ca şi elementele respective ale originalului.  

La rândul său, metoda de modelare matematică se bazează pe faptul 
că studierea originalului se înlocuieşte prin studierea modelului. Ecuaţiile 
ce descriu proprietăţile modelului sunt analogice ecuaţiilor cu ajutorul 
cărora se determină proprietăţile originalului, însă fenomenele în cadrul 

originalului şi al modelului, în întregime sau parţial, au altă natură fizică. 
Modelarea matematică poate fi realizată prin intermediul schemelor 

echivalente, care reprezintă starea sistemului într-un moment oarecare de 

timp. O astfel de abordare este aplicată  modelelor  de calcul în curentul 

alternativ al SEE. Modelul de calcul în curentul alternativ reprezintă un 
instrument oportun privind studiul regimurilor permanente de funcţionare, 

precum şi a proceselor tranzitorii electromecanice în SEE. 
Simplitatea şi claritatea cu care se poate modela regimul de 

funcţionare a SEE, posibilitatea de a introduce modificări în schemă în 
procesul de calcul, simplitatea măsurărilor şi fixărilor rezultatelor de 
calcul permit a fi utilizate cu succes modelele de calcul în curentul 

alternativ al SEE în calitate de standuri universale pentru efectuarea 
lucrărilor de laborator la disciplinele Sisteme şi reţele electrice, 

Transportul şi distribuţia energiei electrice, Procese tranzitorii 
electromecanice în SEE. 
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13. Explicaţi construcţia şi funcţionarea elementelor 

transformatoare cu două şi trei înfăşurări. Care sunt schemele 
echivalente ale transformatoarelor de putere? 

14. Explicaţi construcţia elementelor receptoare. De ce la 

variaţia tensiunii la întrarea lui puterea absorbită rămâne constantă? 

15. Ce valori ale tensiunii (maximă sau minimă) se pot instala 
la staţiile generatoare? 

16. De ce frecvenţa tensiunii sursei de alimentare este de               
200 Hz? 

17. În  ce cazuri se poate neglija conductanţa liniei electrice şi 
de ce? 

18. Care parametri pasivi ai linei electrice variază în funcţie de 
coronametrul ei? 

19. Ce numim rezistenţă activă şi reactanţă inductivă? 

20. Întocmiţi schema echivalentă a transformatorului cu raport 
complex de transformare. 

21. De ce pierderile Psc sunt numite pierderi nominale? 

22. Care este puterea de calcul al autotransformatorului? 

23. Care din relaţiile prezentate mai jos pot fi utilizate pentru 
determinarea puterii complexe: 

 IUS 3 ; 
**

IUS 3 ;
*

IUS 3 ; IUS
*

3 ? 

24. Este posibilă oare folosirea modelului de calcul pentru 

studierea regimurilor nesimetrice? 

25. Enumeraţi normele principale ale tehnicii securităţii în 
timpul lucrului cu modelul de calcul. 
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