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  Цикл лекций по курсу «Диагностика холодильного 

оборудования» предназначен для студентов специальности 
522.3 – «Холодильные машины и установки, системы 
кондиционирования воздуха».  Дано понятие оптимального 
режима работы холодильной установки, приведены 
технические параметры диагностирования различных 
элементов холодильного оборудования. Описаны особенности 
диагностирования холодильного оборудования при 
использовании озонобезопасных хладагентов. Представленный 
цикл лекций может быть полезен также для студентов других 
механических специальностей.   
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