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Rezumat 

Teza conține: 76 pagini, 75 ilustrații, 3 tabele, 31 surse bibliografice.  

Cuvinte cheie: Protecție, rele digital, electromecanic, instalație de distribuție.  

Obiect de studiu: Studiul protecțiilor digitale a intalațiilor de distribuție 10 kV.  

Obiective generale:  

1. Actualitatea protecțiilor prin relee și automatizări a Republicii Moldova.  

2. Compararea releelor electromecanice și releelor digitale. 

3. Studiul protecțiilor prin relee și automatizări a instalației de distribuție 10 kV.  

4. Configurarea și testarea releului digital „MiCOM P14D”.  

Scopul general al proiectului:  

În primul capitol se expune partea teoretică a protecțiilor prin relee și actualitatea lor în 

cadrul rețelelor de distribuție din Republica Moldova.  

Capitolul 2 expune structura și schemele protecțiilor prin relee a racordului, feederului și 

întrerupătorului de cuplă longitudinală la nivelul de tensiune 10 kV.  

Capitolul 3 oferă o descriere a releelor digitale (cu microprocesor).  

Capitolul 4 expune procedura de configurare și testare a dispozitivelor „MiCOM P14D” cu 

programele de calculator „MiCOM S1 Agile” și „ProTesT”.   
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ABSTRACT 

The master’s thesis contains 76 pages, 74 images (charts), 3 tables, 31 references sources.  

Key words: Protection, digital relays, electromechanical, distribution system. 

Object of study: Study of digital protections of 10 kV distribution installations. 

General objectives:  

1. Present of relay protection and automation of the Republic of Moldova. 

2. Comparison of electromechanical relays and digital relays.  

3. Study of relay protections and automations of the 10 kV distribution installation.  

4. Configuration and testing the “MiCOM P14D” digital relay.  

General purpose of the project:  

The first chapter presents the theoretical part of relay protections and their present in the 

distribution networks in the Republic of Moldova. 

Chapter 2 sets out the structure and diagrams of the relay protection of the transformer 

conection, feeder and longitudinal coupling switch at the voltage level of 10 kV. 

Chapter 3 provides a description of digital relays (with microprocessor). 

Chapter 4 describes the procedure for setting up and testing of "MiCOM P14D" devices 

with "MiCOM S1 Agile" and "ProTesT" computer programs. 
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INTRODUCERE 

Această teză de master descrie în detaliu structura logică, schemele, ajustarea și 

implementarea protecțiilor prin relee și automatizări a rețelelor de distribuție 6-10 kV al unui 

panou laborator dotat cu dispozitive digitale MiCOM P14D și SELogic 351A. Testele de 

funcționare a protecțiilor sunt simulate la calculator prin intermediul aplicațiilor de simulare 

ProTEST și standul de testare DOBLE. Acționările protecțiilor simulate se realizează asupra 

întrerupătorului de tip vid BB/TEL 10 kV de la SA Tavrida Electric  și un imitator de poziție.  

Context și motivație 

Serviciul protecția prin relee și automatică (SPRA) al Filialei Centru a Rețelelor Electrice de 

Tensiune Înaltă al Î.S. „Moldelectrica” este format din specialiști din domeniul electroenergetic 

cărui scop este deservirea, mentenanța și modernizarea protecțiilor prin relee pentru funcționarea 

continuă, fiabilă și sigură a sistemului de transport electroenergetic, și în în intervalul adecvat a 

parametrilor de calitate a energiei electrice.   

În cadrul SPRA se dispune de diverse standuri și bănci de testare a dispozitivelor de protecții 

prin relee. Acestea includ RETOM-21, DOBLE sau У5052. Aceste dispozitive pot confirma 

funcționarea corectă a releelor electromagnetice, dar nu permit verificarea a dispozitivelor cu grad 

înalt de complexitate cum sunt dispozitivele cu microprocesor.  

Pentru verificarea dispozitivelor cu microprocesor și a logicii protecțiilor care au fost 

programate este necesară simularea la calculator și a acționărilor asupra unui întrerupător de 

putere. Cu această ideie a fost conceput panoul laborator din figura 2. Aceasta totodată poate fi 

folosit în scopuri educative a tinerilor speciliști sau a practicanților universitari sau din alte servicii 

a întreprinderii.  

 

Figura 1 – Panoul laborator cu dispozitive cu microprocesor 
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