
 

Universitatea Tehnică a Moldovei 
Programul de masterat Inginerie și Managementul Calității 

 

 

 

 

ANALIZA ȘI MENTENANȚA SISTEMULUI 
INFORMAȚIONAL DE MĂSURARE ȘI EVIDENȚA A 

CONSUMULUI DE AGENT TERMIC  

Teză de master 

 

 

 

 

 

 

                                                        Masterand:VCAZANOV Stanislav 

 

                                                                            Conducător: dr.conf. NUCĂ Ilie 

 

                                                              

 

 

 

 

Chişinău-2023



 

 

REZUMAT 
 

    Teza conține: 52 de pagini, 31 de figuri, 11 tabele.  

agini, 20 figuri, 12 tabele, 20 surse bibliografice 

 

    Cuvinte Cheie: sistem informațional, agent termic, contor termic, mentenanță, măsurare, 

analiză. 

 

    Scopul lucrării: Îmbunătățirea calității procesului de mentenață, măsurare și evidență a 

consumului de agent termic. 

 

    Actualitatea temei: Implementarea unui nou sistem informațional în domeniul termic de stat 

în baza intreprinderii de ,,Termoelectrica’’ S.A ne va permite de a spori gradul e electrosecuritate 

al statului Republica Moldova. 

 

    Funcționarea instalațiilor rețelei termice devine mai complexă şi necesită introducerea de noi 

soluții şi sisteme inteligente pentru asigurarea intereselor de securitate, economicitate  și 

eficiență . 

 

    Teza de masterat abordează problemele legate de sistemul informațional imperfect care este 

folosit în momentul defață și care poate fi îmbunătățit prin implimentarea a contoarelor de tip 

nou Multical 603 și a stistemului anti-scurgere NEPTUN.  

 

    La formarea studiului caracteristic temei, s-a studiat situația actuală pe plan național și s-au 

întreprins măsuri de soluționare prin intermediul, implicării a unor noi posibilități moderne de a 

contoriza energia termică. 

 

    Potențiali beneficiari: agenții economici ce prestează servicii de încălzire cum ar fi în cazul 

nostru Termoelectrica S.A. 
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    The content of the work: 52 pages, 31 figures, 11 tables.  

 

    Keywords: information system, heat agent, heat meter, maintenance, measurement, analysis. 

. 

    Purpose of the work: Improving the quality of the maintenance process, measuring and 

recording the consumption of thermal agent.. 

    The actuality of the subject: The implementation of a new informational system in the state 

thermal field based on the company "Termoelectrica" S.A. will allow us to increase the level of 

electrical security of the Republic of Moldova. 

    The operation of the thermal network installations becomes more complex and requires the 

introduction of new solutions and intelligent systems to ensure the interests of security, economy 

and efficiency. 

    The master's thesis addresses the problems related to the imperfect information system that is 

used at the moment and that can be improved by implementing the new Multical 603 meters and 

the NEPTUN anti-leakage system. 

    When forming the characteristic study of the theme, the current situation at the national level 

was studied and solution measures were undertaken through the involvement of new modern 

possibilities to meter thermal energy. 

Potential beneficiaries: economic agents that provide heating services, such as in our case 

Termoelectrica S.A. 
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INTRODUCERE 

    Actualmente analiza și mentenanța sistemului informațional de măsurare și evidența a 

consumului de agent termic este o temă foarte actuală doarece dupa ce guvernul Republicii 

Moldova a aprobat pe data de 05.10.2022 conceptul Sitemului informațional ,,Vulnerabilitate 

energetică’’ economiserea agentului termic și minimizarea scurgerilor este foarte importantă 

pentru  Termoelecteica S.A. 

    Modul de mentenanță și evidență a consumului de agent termic necesită o schimbare deoarece 

medota actuală este una depășită și pe lângă faptul că mai este și costisitoare necesită și timp mai 

mult pentru desăvârșirea procesului de mentenanță și evidentă de consum, scurgere al agentului 

termic din rețea. 

    Studiul este realizat în scop de a îmbunătăți situația actuală din Republica Moldova. Totodată 

ce are loc preogresul sciențific progresează și inovările în orice domeniu ingineresc, aparatele de 

măsură și de evidență sunt supuse schimbărilor de îmbunătățire. 

    Crearea mijloacelor tehnice din ce în ce mai perfecte în scopuri practice va contrebui la 

dezvoltarea lor. 

    Din cele spuse de mai sus se poate afirma: 

    Scopul tezei: Îmbunătățirea calității procesului de mentenață, măsurare și evidență a 

consumului de agent termic.  

    Obiectivele: 

 Sistematizarea materialului despre mentenanța și evidenta a consumului de agent termic; 

 Actualizarea materialului despre sistemul informațional LoRaWAN; 

 Metodele și mijloacele de măsurare a agentului termic; 

 Monitorizarea  procesului de anti-scurgere a agentului termic; 

 Să se afișeze rezultatele studiilor efectuate asupra elucidării problemelor depistate prin 

argumente reale; 

În capitolele ale tezei se vor îndeplini realizarea obiectivelor și atingerea scopului propus. 
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