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Rezumat: Scopul lucrării de cercetare constă în îmbunătățirea metodelor de estimare a pierderilor de tensiune 
și de putere în rețelele electrice de 0,4 kV, deoarece aceste rețele sunt extinse și nu există o metodologie  
plauzibilă privind estimarea acestor pierderi mai ales cu luarea în considerație a coeficientului de ramificare 
și a coeficientului de nesimetrie. 
 
Cuvinte cheie: Factorul de nesimetrie,coeficientul de ramificare,pierderi de putere,pierderi de tensiune. 
 

Se știe că puterile active și reactive tranzitate printr-o linie electrică ( ,d dP Q  ) sunt influențate de tensiunea la 
care funcționează linia electrică (LE) . În legătură cu aceasta se poate stabili o relație analitică de dependență 

între valorile procentuale ale pierderilor de putere ( 01%P ) și pierderile de tensiune ( 01%U ) 
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Valoarea procentuală a pierderilor de energie se determină din relația: 
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 Expresia (2) este obținută în ipoteză că LE alimentează un singur receptor ce funcționează în regim simetric ( 
vezi figura 1). 
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Figura 1. Schema echivalentă a LE de joasă tensiune. 

 
Pentru o RE ce alimentează n receptoare ce funcționează în regim nesimetric relația 2 se scrie sub forma: 
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unde: knes  este factorul de nesimetrie ; 
         kram este factorul de ramificare a RE 
 
2.Evaluarea factorului de nesimetrie 

Curenții pe tronsonul 0-1 în 
orele de vîrf  a sarcinii 

Tensiunea de fază la 
barele 0,4 kV a 

postului de 
transformare 

Tensiunea de fază la 
cel mai îndepărtat 

consumator 

Durata de utilizare a 
puterii maximale 

Factorul de 
putere 

IA IB IC IN U0,kV U4,kV Tmax, h/an cos  

42 27 60 5 0,230 0,219 4300 0,92 
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Valorile curenților și tensiunilor au fost obținute conform măsurărilor, iar Tmax și  cos  se determină în 
dependență de caracterul sarcinii. 
 
Calculul consumului tehnologic în fiderul 0,4 kV este compus din următoriii pași:  
a. Se determină valoarea medie a intensității curentului pe tronsonul din capătul liniei prin expresia:  
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b. Se determină rezistențele si reactanțele specifice aduse la aceeași secțiune  
c. Se determină coeficientul de legătură dintre pierderile de putere și pierderile de tensiune 
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Deoarece nu se cunoaște repartiția curenților pe tronsonul de alimentare se admite că : 
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d. Se determină coeficientul de nesimetrie a sarcinii nesK  : 
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e. Se determină coeficientul pierderilor graficului sarcinii: 
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f. Se determină pierderile de tensiune în procente de la barele postului de trasformare pînă la 
consumatorul 15: 
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g. În final utilizînd relația 1 calculăm valoarea procentuală a consumului tehnologic în fiderul studiat : 
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3.Evaluarea factorului de ramificare pentru diferite structuri a RE 
 
 
a.  Schema 1    
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Figura 3. Schema echivalentă a LE de joasă tensiune cu n consumatori 
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b. Schema 2  
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Figura 4. Schema echivalentă a LE de joasă tensiune cu n consumatori 

 

Coeficientul de ramificare a pierderilor de tensiune pentru schema din figura 2: 
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Coeficientul de ramificare a pierderilor de putere pentru schema din figura 2: 
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 Coeficientul de ramificare calculat din rapotul pierderilor de putere și tensiune 
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 Concluzie 
 

Scopul acestei lucrări este de a studia influența coeficientului de nesimetrie și a coeficientului de 
ramificare pentru diferite scheme a rețelelor electrice.Această lucrare va avea o transpunere în practică la 
determinarea mai precisă a pierderilor de tensiune, putere și deci și energie în rețele electrice și deci a calcula 
mai precis componenta pierderilor care este inclusă la stabilirea tarifului la energia electrică. 

Datorită cercetărilor efectuate prin metoda teoretică cît și prin analizarea unui exemplu concret 
coeficientul de ramificare ia valori diferite în dependență de configurația rețelei electrice.Totodată, cît mai 
multe receptoare electrice sunt racordate la rețea (din mai multe tronsoane este formată rețeaua) coeficientul 
de ramificare ia valori mai mici. 

Coeficientul de nesimetrie indică gradul de repartiție neuniformă a sarcinilor pe fazele sistemului 
trifazat. Acest coeficient ia valori mai mari ca 1 în cazul repartizării neuniforme a sarcinii pe fazele rețelei, și 
egale cu 1 în cazul impedanței uniform repartizate. 

Deoarece pierderile de energie sunt direct proporționale cu coeficientul de nesimetrie și coeficientul de 
ramificare influența acestor coeficinți este următoarea: 

− coeficientul de ramificare avînd valori subunitare mărește precizia de calcul a pierderilor de 
energie micșorînd valoarea acesteia. 

− coeficientul de nesimetrie fiind supraunitar de asemenea mărește precizia pierderilor de energie 
calculate însă în sensul creșterii valorii acestora.     
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