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ABSTRACT 

Waste stabilization ponds (WSP)have proven to be effective alternatives 

for treating wastewater, and the construction of low energy – consuming, in 

contrast to complex high – mentenance treatment systems, will hopefully lead to 

more ecologically – sustainable wastewater treatment in the future for small 

communities. WSP also have the capability of meeting the demand for a high 

percentage removal of pathogenic organisms, compared to conventional 

technologies. 

 

 

1. Principii de funcţionare a iazurilor biologice 

Epurarea în iazurile biologice este asigurată datorită desfăşurării 

proceselor naturale de autoepurare, care necesită un timp îndelungat de retenţie a 

apei uzate, în bazine etanşe dispuse în serie, consecutiv. Numărul bazinelor de 

cele mai multe ori este egal cu 3, dar un număr mai mare de iazuri (4 - 6) permite 

o dezinfecţie mai eficientă a apei uzate. 

Mecanismul principal de epurare pe care se bazează iazurile biologice 

naturale este fotosinteza. Stratul de suprafaţă a apei în iazuri este expus luminii. 

Aceasta favorizează dezvoltarea alegelor, care produc oxigenul necesar dezvoltării 

şi activităţii bacteriilor aerobe. Acestea la rândul lor efectuează degradarea 

materiei organice şi produc dioxid de carbon, care împreună cu sărurile minerale 

conţinute în apa uzată conduc la dezvoltarea algelor. Astfel, au loc concomitent 

proliforarea a două populaţii independente: bacteriile aerobe şi algele planctonice, 

care se mai numesc microfite. Acesta se autoîntreţine atâta timp cât sistemul este 

alimentat cu energie solară şi materie organică (fig.1). 
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Fig. 1. Relaţia mutuală/reciprocă a alegelor şi bacteriilor în iazurile biologice 

aerobe 

 

La fundul iazurilor unde nu pătrunde lumina, vieţuiesc bacteriile anaerobe 

care descompun sedimentul provenit de la decantarea materiilor organice în 

suspensie/insolubile. În această zonă se produce degajarea dioxidului de carbon şi 

a metanului. 

În iazurile cu adâncimi mari între zona superioară – aerobă – şi cea 

inferioară/de fund – anaerobă – se situează o zonă facultativă – aerob – anaerobă 

(fig. 2). 

 
Fig. 2. Schema proceselor importante care au loc în iazurile biologice  

facultative/aerob – anaerobe 

Într-o serie compusă din 3 iazuri biologice, de obicei, deasemenea se 

constituie diferite zone din punct de vedere a prezenţei oxigenului: primul iaz este 
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anaerob datorită încărcării organice înalte a apei uzate brute şi insuficienţei din 

această cauză a oxigenului, al doilea este facultativ, în care la suprafaţă este zona 

aerobă, iar la partea inferioară – cea anaerobă, al treilea iaz este predominant 

aerob şi se mai numeşte iaz de maturaţie. 

Diversitatea proceselor fizice, chimice şi biochimice ce au loc în iazurile 

biologice (sedimentare, biofloculare, oxidare aerobă, fermentare anaerobă, 

fotosinteză, etc.) nu pot fi complet controlate şi dirijate în exploatare, deoarece 

desfăşurarea lor este în funcţie de condiţiile climatice (temperatura, precipitaţii, 

vânt, luminozitate, strat de gheaţă la suprafaţa iazurilor, etc.), de timpul de 

retenţie, de compoziţia şi debitul apei uzate, de grosimea stratului de nămol depus 

pe fundul iazurilor, etc. 

Iazurile biologice naturale datorită capacităţilor înalte de tampon sunt mai 

preferabile în localităţile rurale, decât sistemele intensive de epurare a apelor 

uzate cu volume mai mici. Ele pot amortiza viiturile mari ale debitelor şi ale 

poluanţilor asupra receptorilor şi oferă prin efectul de reţinere cea mai simplă 

posibilitate de epurare în comun a apelor uzate şi a celor meteorice a localităţilor 

cu sisteme combinate de canalizare. Alte avantaje ale iazurilor biologice naturale 

sunt: 

- Posibilitatea de integrare în peisajul natural; 

- Construcţii simple, ieftine; 

- Lipsa totală sau puţină implicare a utilajului mecanic; 

- O sarcină mică pentru întreţinere; 

- Evacuarea/curăţarea de nămol foarte rară. 

Dintre dezavantaje se pot menţiona suprafeţele relativ mari ale iazurilor biologice; 

emisiile de mirosuri, care sunt posibile din primul iaz dintr-o serie de bazine; 

dezvoltarea algelor şi plutirea lor în derivă poate fi de asemenea o problemă; în 

cazul unor soluri permiabile poate fi nevoie de o hidroizolare costisitoare a 

iazurilor. 

 

2. Proiectarea iazurilor biologice 

Iazurile biologice pot fi utilizate: 

- în calitate de instalaţii independente  de epurare biologică naturală (treaptă 

secundară) a apelor uzate; 

- pentru finisarea epurării apelor uzate epurate biologic în instalaţii 

artificiale (epurare avansată/treaptă terţiară). 

Pentru menţinerea condiţiilor aerobe în iazuri, ele pot fi prevăzute cu 

sisteme de aerare artificială similare celor din bazinele cu nămol activ (iazuri 

aerate). 

Iazurile biologice – treaptă secundară – se utilizează pentru ape uzate 

comunale cu un CBO ce nu depăşeşte 200 mg/dm3 cu aerare naturală şi 500 

mg/dm3 cu aerare artificială. La CBO peste 500 mg/dm3 este necesară o epurare 

biologică artificială preliminară. 
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Iazurile biologice  - treaptă terţiară – se prevăd pentru ape uzate epurate 

biologic în instalaţii de epurare artificială. 

Iazurile biologice – treaptă secundară – trebuie să fie precedate de o 

epurare mecanică simplificată – grătare cu spaţii sub 16 mm şi o decantare 

primară a apei uzate de cel puţin 30 min. Iazurile cu aerare artificială (aerate) se 

vor prevedea  cu o decantare a apelor uzate epurate de cel puţin 2 ... 2,5 ore 

(decantare secundară). În calitate de decantoare secundare pot servi deasemenea 

iazuri biologice fără aerare artificială. 

Iazurile biologice reprezintă nişte bazine săpate în pământuri/soluri cu 

precădere impermeabile sau slab filtrante, în caz contrar trebuie prevăzută o 

protecţie impermeabilizată, iar taluzurile trebuie acoperite cu pereuri din piatră, 

asfalt sau să fie înierbate. 

Iazurile biologice se proiectează, de preferinţă, în cel puţin două serii 

paralele, trei până la cinci bazine amplasate consecutiv/unul după altul, prevăzute 

cu conducte de ocolire astfel încât apa uzată să poată ocoli oricare din iazurile 

amplasate în serie, acestea putând fi scoase din funcţiune pentru lucrări de 

întreţinere, curăţire sau reparaţie. Accesul/alimentarea apei în iaz se recomandă a 

se face prin mai multe puncte (distribuite uniform de-a latul bazinului, dispersat), 

pentru a evita formarea  zonelor moarte, respectiv, pentru a evita formarea zonelor 

anaerobe. Tot în acest scop, iazurile cu aerare naturală se recomandă a fi 

prevăzute cu un raport lungime:lăţime egal cu cel puţin 20, sau compartimentate 

cu ajutorul unor şicane (tip garduri din nuiele împletite, de exemplu). 

Iazurile cu aerare artificială (aerate) pot fi de orice dimensiuni şi forme, cu 

o singură condiţie ca aeratoarele să asigure o mişcare a apei uzate în orice punct şi 

secţiune cu o viteză de cel puţin 0,05 m/s. 

Construcţiile pentru evacuarea apei uzate din iazuri trebuie astfel 

concepute încât să poată fi reglate pentru a capta apa de la diferite adâncimi. 

Iazurile trebuie prevăzute, de asemenea, cu conducte de golire. 

Schemele tehnologice ale iazurilor biologice sunt prezentate în fig. 3 şi 4. 

 

 
Fig. 3. Schema tehnologică a iazurilor biologice naturale 
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Fig. 4. Schema tehnologică a iazurilor biologice aerate artificiale 

 

Iazurile biologice anaerobe. Iazul anaerob, de regulă, este primul dintr-o 

serie de cel puţin 3 iazuri/bazine. Funcţia principală a iazurilor anaerobe este 

reducerea CBO, care constituie de la  40 până la 85%. Eliminarea/reducerea CBO 

în iazurile anaerobe este guvernată de aceleaşi mecanisme/procese care au loc în 

bioreactoarele anaerobe. Ele nu consţin sau foarte rar conţin alge şi în ele au loc 

aceleaşi procese ca în fosele septice sau decantoare – digestoare şi constau din 

decantarea materiilor sedimentabile şi fermentarea/digerarea anaerobă ulterioară 

în stratul de nămol format pe fund, iar biogazul degajat poate fi colectat acoperind 

suprafaţa iazului cu o membrană flotantă din material plastic. 

Iazurile biologice facultative. Iazurile biologice facultative sunt cele mai 

simple şi des întâlnite. Ele sunt menite predominant pentru reducerea CBO. 

Producerea oxigenului de către alge şi prin reaerarea naturală are loc în stratul de 

suprafaţă la o adâncime limitată de penetrare – de obicei, nu mai mare de 500 

mm. Iazurile biologice facultative degajă amoniac în atmosferă la valori ale pH 

ridicate, precipită/fixează unele cantităţi de azot şi fosfor în nămol. Ele pot efectua 

reduceri ale CBO de ordinul 80 – 95%, iar în cazul unei combinări ale iazurilor 

anaerobe şi facultative – o eficienţă totală (în ambele iazuri) de 95 – 96%. 

Eliminarea azotului totală în sistemele de iazuri biologice poate atinge 80%, iar a 

azotului amoniacal chiar valori de 95%. 

Iazurile biologice naturale aerobe. Pe când iazurile anaerobe şi facultative 

sunt destinate pentru înlăturarea CBO, cele aerobe (naturale), de maturaţie sau de 

finisare sut prevăzute în principal pentru eliminarea agenţilor patogeni şi reţinerea 

solidelor stabilizate. Principalii factori pentru eliminarea bacteriilor fecale (coli - 

bacteriilor) în iazurile facultative şi de maturaţie sunt timpul de retenţie a apei 

uzate în iazuri, temperatura, pH-ul mare (> 9) şi intensitatea înaltă de radiaţie 

solară (luminozitatea). Trebuie de asemenea obţinută eliminarea viruşilor şi a 

microorganismelor. Dacă este folosită în combinare cu algele şi/sau recoltarea cu 

peşte (fish harvesting), acest tip de iazuri este de asemenea eficient pentru 

eliminarea din efluent a celei mai mari părţi de azot şi fosfor. 

Iazurile biologice cu macrofite. Iazurile biologice cu macrofite reproduc 

zonele umede naturale (bălţi, mlaştini, etc.), care comportă bazine de apă cu 

suprafaţa liberă, realizând procesele ecosistemelor naturale pentru a ameliora 

eficienţa epurării apelor uzate atât de eliminare a CBO, cât şi a substanţelor 

nutritive (N şi P), a metalelor. Ele pot fi utilizate în calitate de treaptă finală de 
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epurare urmând iazurile naturale, facultative sau cele aerate artificial. Utilizarea 

iazurilor de finisare a epurării cu macrofite are avantajul unui randament/eficienţă 

mai bună şi de întreţinere mai comodă. 

În acest tip de iazuri sunt macrofite emergente de 2 tipuri: hidrofite şi 

helofite (moi şi rigide). La hidrofite se referă plantele moi care-şi au rădăcinile în 

stratul de apă , plutesc în apă, fiind însă emergente: lintiţa, broscăriţa (mătasa 

broaştei), cosarul, coada calului, zambila, etc. La macrofitele helofite/rigide se 

referă trestia/stuful, papura, pipirigul – cele mai întâlnite plante iubitoare de apă, 

care se înrădăcinează în sol. Suprafaţa tijelor/tulpinilor imersate în apă este 

acoperită cu microorganisme sub formă de biofilm, care asimilează/degradează 

eficient poluanţii organici şi minerali. Toate tipurile de macrofite acvatice 

enumerate, începând cu lintiţa şi terminând cu stuful, se dezvoltă în apa uzată în 

prealabil epurată şi de aceea acest tip de iazuri prezintă, de regulă, treapta finală 

de epurare. Totuşi, şi aceste iazuri nu rezolvă problema eliminării definitive a 

nutrienţilor (N şi P) deşi iazurile cu macrofite manifestă o mai mare biodiversitate 

faţă de alte instalaţii de epurare biologică naturală sau intensivă/artificială. 

Iazurile biologice aerate artificial. Iazurile biologice naturale sunt simple, 

ieftine şi uşoare în exploatare, dar pentru asigurarea unei epurări eficinete a apelor 

uzate anul împrejur ele trebuie dotate cu sisteme de aerare artificială. Eficienţa 

epurării apelor uzate în astfel de iazuri constituie 85 – 98% pentru CBO şi 90 – 

98% pentru materiile în suspensie. Datorită intensificării proceselor de epurare şi 

adâncimii mai mari a iazurilor aerate, ele sunt mai compacte, ocupând suprafeţe 

de teren mai mici. 

 

3. Calculul iazurilor biologice naturale aerobe 

Volumul util al iazurilor biologice se calculează în baza timpului de 

retenţie hidraulic al debitului mediul zilnic al apei uzate. 

Timpul de retenţie al apei uzate în iazurile biologice cu aerare naturală se 

determină cu formula: 

                      
finefl

fin

biefl

n

i

bi

bi
LL

LL

kKL

L

kK
t
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'

inf
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inf1
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.. lg
1
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1

, zile                      (1) 

în care: n – este numărul de iazuri în serie; 

            ..biK  şi '

..biK  - coeficienţii de folosire utilă a volumului iazurilor biologice, 

respectiv, a fiecărei trepte; se adoptă egali cu 0,8 ... 0,9 pentru iazuri cu raportul 

L:B ≥ 20, cu 0,35 pentru raportul L:B = 1:1 ... 1:3 sau pentru iazuri construite în 

depresiuni naturale, iar pentru iazuri intermediare se efectuează o interpolare;  

            infL  - valoarea CBO influent în fiecare din treptele seriei de iazuri; 

            
'

infL  - idem, pentru ultima treaptă; 

            
eflL  şi '

eflL  - CBO efluentului din fiecare treaptă şi respectiv, din ultima; 
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            finL  - CBO rezidual determinat de procesele naturale de autoepurare ce au 

loc în bazinele de apă de suprafaţă, care se adoptă egal cu 2 ... 3 mg/dm3 (în cazul 

înfloririi/eutrofizării – până la 5 ... 6 mg/dm3) în timpul verii, şi cu 1 ... 2 mg/dm3 

în timpul iernii; 

             k – constanta vitezei consumului de oxigen; în lipsa datelor experimentale 

pentru apele uzate comunale şi similare cu ele poate fi adoptată egală cu 0,1 d-1 la 

20ºC; 

             k’ – idem, pentru ultima treaptă, la 20ºC, poate fi adoptată egală cu       

0,07 d-1. 

Pentru iazurile – treapta terţiară – valorile k şi k’ pot fi adoptate egal cu 0,07 

pentru prima treaptă, cu 0,06 pentru treapta a doua, cu 0,05 ... 0,04 pentru treptele 

ulterioare şi cu 0,06 d-1 pentru iazurile într-o singură treaptă. 

La temperaturi diferite  de 20ºC valorile constantelor k şi k’ se corectează 

conform formulei: 

                                                         
20

20 047,1  T

t kk                                          (2) 

Aria totală a oglinzii apei din iazurile bilogice cu aerare naturală se calculează 

pornind de la condiţia de asigurare a procesului de epurare cu oxigen pe seama 

reaerării (difuziei oxigenului din aerul atmosferic prin oglinda apei), cu formula: 

 

                                                
 

 
aeflabi

eflazi

bi
rCCk

LLCQ
F






..

inf

.. , m2                                 (3) 

în care: Qzi este debitul mediu zilnic de ape uzate, m3/zi; 

             Ca – gradul de dizolvare a oxigenului din aer în lichidul iazurilor, care se 

determină cu relaţia:  

                                                T
a

a C
h

C 









6,20
1 , mg/dm3                                  (4) 

              Cefl – concentraţia de oxygen ce trebuie asigurată în apa uzată epurată 

evacuată din iazuri, mg/dm3; 

              ra – viteza de reaerare atmosferică la un deficit de oxigen egal cu unu, se 

adoptă egală cu 3 … 4 gO2/(m
2∙zi); 

              ha – adâncimea plasării difuzorilor de aer (aeratoarelor), m; 

              CT – limita de dizolvare a oxigenului în apa curată în funcţie de 

temperatură şi presiunea atmosferică (este o valoare tabelară şi se ia conform 

îndrumarelor de specialitate). 

 

Adâncimea de calcul a iazurilor cu aerare naturală se determină cu formula: 

                                                              
..

..
..

bi

bi
bi

F

V
H  , m                                          (5) 

în care: Vi.b. este volumul util al iazurilor biologice determinat cu formula: 
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                                                           .... bizibi tQV  , m3                                        (6) 

În acelaşi timp Hi.b. nu trebuie să depăşească următoarele valori, m: 

- 0,5 m pentru CBO influent peste 100 mg/dm3; 

- 1,0 m pentru CBO influent sub 100 mg/dm3; 

- 2,0 m pentru CBO influent în limitele 20 … 40 mg/dm3, la iazurile – 

treaptă terţiară; 

- 3,0 m pentru CBO influent sub 20 mg/dm3, deasemenea la iazurile – 

treaptă terţiară. 

În cazuri de îngheţ a iazurilor în timpul iernii adâncimea iazurilor se 

majorează cu 0,5 m. 

Timpul de retenţie al apelor uzate în iazurile cu aerare artificială (aerate) se 

determină cu relaţia: 

                                              



















 1

3,2

inf
.. n

finefld

aer

bi
LL

L

k

n
t , zile                       (7) 

în care: kd este constanta dinamică a vitezei de consum al oxigenului egală cu : 

                                                                kd = β1 ∙ k , m                                         (8) 

unde: β1 este un coefficient care este funcţie de viteza de mişcare a apei, rezultată 

din funcţionarea instalaţiilor de aerare şi se calculează cu formula: 

                                                                ..1201 bii v                                      (9) 

deoarece această viteză vi.b. trebuie să depăşească valoarea de 0,05 m/s, βi = 7. 

            n – numărul de iazuri amplasate în serie; 

           k, Linf, Lefl, Lfin – idem cu formula (1). 

Pentru a mări gradul de epurare a apei uzate şi concomitent, pentru a obţine 

reducerea conţinutului de substanţe nutritive (N şi P) în apa uzată epurată, se 

recomandă iazurile plantate cu plante acvatice – stuf, pipirig, papură ş.a. 

Asociaţiile macrofitice se cultivă cu precădere în ultimile trepte ale seriilor de 

iazuri care pot fi deasemenea populate cu peşte. 

Aria treptei plantate cu macrofite se poate calcula în baza încărcării 

hidraulice de 10 mii m3/(zi∙ha) la o densitate de 150 … 200 plante pe 1 m2. 

 

4. Calculul iazurilor biologice anaerobe 

Se efectuează în baza încărcării organice volumice: 

                                                        
an

din
v

V

QL 
 , g/(m3∙d)                                   (1) 

în care: Lin este valoarea CBO a apei uzate brute, g/m3; 

            Qd – debitul zilnic maxim al apei uzate supuse epurării, m3/d; 

            Van – volumul iazurilor biologice, m3. 
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Valoarea a λv recomandată de literatura de specialitate variază în intervalul 

100 ... 400 g/(m3∙d), pentru a menţine condiţiile anaerobe. Odată fiind selectată 

încărcarea organică, se poate determina volumul iazurilor. 

Timpul de retenţie hidraulică a apei uzate se calculează folosind ecuaţia: 

                                                                
d

an
an

Q

V
t                                                  (2) 

În tabelul ce urmează sunt prezentate încărcările recomandate pentru iazurile 

biologice anaerobe funcţie de temperatura apei uzate. 

 

 

 

 

Tabelul 1 

Valorile de calcul ale încărcărilor organice volumice şi eficienţa reducerii CBO 

în iazurile anaerobe la temperaturi diferite 

 

Temperatura apei uzate, Încărcările organice Eficienţa reducerii 

< 10 100 40 

10 – 20 20T – 100 2T + 20 

20 - 25 10T + 100 2T + 20 

 

5. Calculul iazurilor biologice facultative 

Se efectuează în baza cineticii procesului de epurare biologică sau a 

datelor empirice. 

Viteza oxidării poluanţilor organici (CBO) este un parametru fundamental 

care stă la baza calculelor sistemelor de epurare biologică. A fost stabilit că viteza 

reducerii CBO poate fi aproximată cu cinetica de prim ordin, care se prezintă cu 

relaţia: 

                                                                Lk
dt

dL
1                                              (3) 

în care: L este CBO care trebuie oxidat în timpul ,,t”; 

            k1 – constanta oxidării CBO de prim ordin, d-1. 

 

Acceptând iazurile facultative ca fiind reactoare cu amestec complet, se 

obţine relaţia: 

                                                                  
cin

fi

e

tkL

L

11

1


 ,                                      (4) 

care fiind transformată permite calculul timpului de retenţie hidraulică, tf, zile: 

                                                           
1

1
1

kL

L
t

e

icin

f 







 , d                                   (5) 
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Aria iazului cu adâncimea medie Hp poate fi calculată cu relaţia: 

                                                             
f

cin

fd

f
H

tQ
A


 , m2                                      (6) 

Substituind tf
cin din ecuaţia precedentă, se obţine: 

                                                        
11 





e

i

f

d
f

L

L

kH

Q
A , m2                                (7) 

Valoarea k1 la 20ºC este de 0,3 d-1, iar pentru temperaturi diferite de 20ºC se 

corectează de obicei cu relaţia Arrenius: 

                                                               20

20

 T

T KK                                        (8) 

în care: Θ este constanta Arrenius, care variază între 1,01 şi 1,09, iar temperatura 

T trebuie luată pentru cea mai rece lună. 

 

Iazurile facultative în baza datelor empirice se calculează cu încărcarea 

organică superficială, λs, kg CBO/(ha∙d), care se descrie cu relaţia: 

                                                 
f

di
s

A

QL 


10
 , kg CBO/(ha∙d)                            (9) 

în care: Li este valoarea CBO influent (g/m3); 

            Af – aria iazului facultativ, m2. 

Valoarea încărcării organice superficiale se determină în funcţie de 

temperatură. 

Relaţia empirică între λs şi temperatura T a fost stabilită de Mara (1987): 

                                                    20
002,0107,1350




T

s T                              (10) 

Odată selectată încărcarea organică λs, aria iazului facultativ se poate calcula 

din relaţia (9),, iar timpul de retenţie hidraulică – cu formula (11): 

                                                      d

ffcin

f
Q

HA
t


 , zile                                         (11) 

în care: Hf este adâncimea iazurilor facultative, se adoptă de obicei egală cu 1,5 m. 

 

De menţionat, că literatura de specialitate recomandă timpul minim de 

retenţie egal cu 5 zile la temperaturi sub 20ºC. 

 

6. Concluzii  

Ulterior, în cazul extinderii staţiilor de epurare şi construcţiei instalaţiilor 

de epurare biologică intensivă/artificială, iazurile biologice existente pot fi 

utilizate în calitate de instalaţii de epurare avansată/terţiară. 

Avantajul iazurilor biologice este capacitatea lor înaltă de tampon datorită 

volumelor lor importante, ceea ce le permite să protejeze emisarii în cazul unor 

eventuale avarii, stopării sau eficienţei insuficiente ale instalaţiilor de epurare 

intensivă. Ţinând cont de această proprietate, iazurile biologice pot servi drept 
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instalaţii provizorii pentru prima etapă în cazul executării staţiilor de epurare în 

etape, iar ulterior, după construcţia instalaţiilor intensive, vor îndeplini funcţia 

epurării avansate. 
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